
          

           
  

  

 

PARTE 2 – MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 

Se requiere la construcción de DOS (2) perforaciones para extracción de 

agua del acuífero pampeano, una para la zona norte de la ciudad y otra en 

Tomas Jofre. 

 

POZO DE EXTRACCION N°1: El municipio ha efectuado ampliaciones de 

redes de agua en la zona norte de la ciudad, y para poder empalmar y 

insertarlas a la red general es necesario elevar la presión y caudal 

suministrado en la red general de la zona. 

 

POZO DE EXTRACCION N°2: La localidad de Tomas Jofre posee una red 

independiente de agua potable compuesta de un tanque de reserva, 2 

perforaciones de agua, enlasadas a una red impulsora y la distribución de 

red vecinal de agua potable que alimenta a las manzanas urbanizadas de 

la localidad. 

Una de las perforaciones existentes, ha sido paralizada por problemas y 

defectos en la misma, que hace la no potabilidad del agua extraida, por lo 

que es necesario efectuar una nueva perforación a fin de dotar a la localidad 

rural del caudal y presión necesaria para poder alimentar a la mas de 100 

conexiones domiciliarias existentes. 



  


